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[bookmark: _Toc498][bookmark: _Toc98857468]第一章 设计简介
[bookmark: _Toc9263050][bookmark: _Toc90478476][bookmark: _Toc14653494][bookmark: _Toc14901463][bookmark: _Toc98857469][bookmark: _Toc12738]一、项目概述
[bookmark: _Toc98857470][bookmark: _Toc557][bookmark: _Toc90478477][bookmark: _Toc407575438][bookmark: _Toc14653495][bookmark: _Toc14901464][bookmark: _Toc9263051][bookmark: _Toc13719]（一）项目名称
[bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc90478478][bookmark: _Toc9263052][bookmark: _Toc98857471][bookmark: _Toc407575439][bookmark: _Toc14653496][bookmark: _Toc14901465]汕头职业技术学院本部校区周界热成像探测系统项目
[bookmark: _Toc31397][bookmark: _Toc12306]（二）建设单位
[bookmark: _Toc405146228][bookmark: _Toc405154481][bookmark: _Toc405154278]汕头职业技术学院
[bookmark: _Toc14653497][bookmark: _Toc90478479][bookmark: _Toc98857472][bookmark: _Toc407575440][bookmark: _Toc14901466][bookmark: _Toc9263053][bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc24367]（三）单位情况
[bookmark: _Toc9263056][bookmark: _Toc407575443][bookmark: _Toc14653500][bookmark: _Toc90478480][bookmark: _Toc14901467]汕头职业技术学院（以下简称：汕职院）是市属全日制综合性大专院校，成立于2002年3月，现有院本部、金园校区、新津校区和东墩校区四个校区，占地面积67.4万平方米（含450亩在征）。建筑面积28.3万平方米。学校目前高职在校生超过15000人。
[bookmark: _Toc98857473][bookmark: _Toc3115][bookmark: _Toc12651]（四）建设规模与总预算金额
本项目主要内容是为汕职院学院本部校区靠近北山湾路一侧围栏较低的区域安装周界红外探测系统。
[bookmark: _Toc407575446][bookmark: _Toc402168327]本项目总预算为：大写 人民币玖万玖仟陆百陆拾元 （￥99660.00 ）
[bookmark: _Toc14901470][bookmark: _Toc14653503][bookmark: _Toc9263059][bookmark: _Toc98857474][bookmark: _Toc407575449][bookmark: _Toc90478481][bookmark: _Toc23793][bookmark: _Toc387698655]二、需求分析
[bookmark: _Toc3934][bookmark: _Toc19435][bookmark: _Toc9263064][bookmark: _Toc14901475][bookmark: _Toc14653508][bookmark: _Toc90478483]在学院本部校区指定位置安装红外探测器，划定区域实时监控的这部分的围墙（围栏），在有人翻越围墙（围栏）时，可做到实时报警，发出告警，并通知保安人员。
[bookmark: _Toc17924]三、设计原则
[bookmark: _Toc90478484][bookmark: _Toc14653509][bookmark: _Toc14901476][bookmark: _Toc407575452][bookmark: _Toc9263065]本项目的方案设计将以“设计理念先进、配置适当超前、投资合理、性能稳定、功能强大、增值见效高”为主导设计原则，选用目前业界领先并已规模应用的设备及技术，达到本项目建设的可靠性、先进性、完善性及合理性的目标。
[bookmark: _Toc90478485][bookmark: _Toc90478486]本方案的设计将遵循以下设计原则：针对系统建设内容，系统规划必须遵循实用性、安全性、可靠性、成熟性、先进性、开放性、可扩展性、集成性、可管理性、经济性原则，使系统建设的规划设计思想，能够实现此次建设项目的用途。
[bookmark: _Toc90478499]1 、先进性 
在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果，以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 
2 、可靠性 
必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品，在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 
3 、实用性和便利性 
在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上，采用实用的技术和设备，确保设备使用方便、安全，并且经久耐用。 
4 、可扩充性与经济性 
为满足今后的发展需要，系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点，确保整个系统可以不断得到改进和提高。
5、 规范性与结构化
[bookmark: _Toc90478500]根据国家规定标准和高度可靠性要求，系统中的设计和设备都执行标准化要求，主要设备采用知名进口或国产名牌产品，完全参照行业相关标准，充分体现系统的先进性和标准化的要求，将系统规范化、产品标准化作为本系统重要的设计原则。
[bookmark: _Toc17344][bookmark: _Toc90478501][bookmark: _Toc98857475]四、设计依据
[bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc11302][bookmark: _Toc9263066][bookmark: _Toc14653510][bookmark: _Toc14901477][bookmark: _Toc90478502][bookmark: _Toc407575453]1 、用户提出的具体要求
[bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc5501]2 、GB50348－2004《安全防范工程技术规范》
[bookmark: _Toc23219][bookmark: _Toc12531]3、 GA/77-94《入侵报警工程设计规范》
[bookmark: _Toc397][bookmark: _Toc28879]4、 GA/T75-94《公安部安全技术防范系统设计施工总则》
[bookmark: _Toc12278]五、方案价值
汕职院本部校区地处城市郊区位置，治安环境复杂，威胁学校师生的生命财产的安全。从校区环境规划来看，为了给校区师生提供一个开放、自然空间，创造一个整体“安全、文明”校区，建立一套行之有效的校区周界防越报警系统十分必要。项目建成后，可有效杜绝社会闲散人员非法进入校区，对从校区周边试图翻越入侵分子，系统立即触发，通知安保人员，迅速定位与记录。

[bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc98857476]第二章 设计方案
[bookmark: _Toc29086][bookmark: _Toc90478653][bookmark: _Toc111642558]一、需求分析
针对校区内的重要周界，因为围墙（围栏）较低，存在较大安全隐患，一旦发生外来人员非法入侵，将有可能带来巨大的损失。在这些周界配备红外探测入侵报警系统，可有效地对入侵者进行警示告警，并能及时通知学校安保人员。
[bookmark: _Toc6401]二、系统说明
该系统主要是在校区的周边指定围墙（围栏）附近安装了主动式红外对射探测器实现周边防范。主动式红外对射探测器由发送端和接收端组成，发送端发出不可见的红外光束到接收端。在其他重点位置同时也设计了红外探测器和紧急按钮等，如果有人翻越围墙，该红外光束将被遮挡，使接收端接受不到红外光束或者触发了红外探测器，紧急按钮等，警报会发到保安中心，从而使警号发出报警提示，值班人员依照警报内容采取相应措施，避免财产损失。
为了使保安中心的管理人员迅速定位发出报警信号的探测器的位置，总线报警主机系统为每个主动式红外探测器设置了防区编号，管理人员可以通过报警主机的指示来确定发生报警的区域 。
3、 [bookmark: _Toc2494]系统架构
[bookmark: _Toc18462][bookmark: _Toc12228]红外周界防范系统组成简单，主要由前端红外探测器、传输线路、后端总线报警主机组成。中间线路使用RVVP4*1.0mm²电源线作为主机与探测器之间的控制线；探测器使用RVV2*1.5mm² 电源线做为单独供电 。后端除了报警主机外，还需配备撤防键盘，管理终端等设备。
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系统架构图
4、 [bookmark: _Toc3629]周界位置
周界探测位置位于学校本部校区靠近北山湾路一侧，在学校侧门的两侧位置。该位置现场有大小不一的围墙及铁质围栏隔离，但是部分区域高度不高，非常容易让外来人员翻越。
[image: 1672908599260]第三实训楼





学校侧门



印刷厂




第二实训楼


本次探测范围分为三段，分为是学校第二实训楼前围栏、印刷厂前围墙及第三实训楼前的围栏。现场情况如下图：

[image: IMG_20221228_092127] [image: IMG_20221230_095330]
第二实训楼前周界围栏


[image: IMG_20221228_092734] [image: IMG_20221230_094650]
印刷厂至侧门前周界围墙


[image: IMG_20221228_093939] [image: IMG_20221228_093602]第三实训楼前周界围栏

5、 前端设备安装示意图
[image: ]
6、 [bookmark: _Toc5619]设备选型
1、 [bookmark: _Toc6223]总线制报警主机
[bookmark: _Toc31779]●	支持7个从属键盘同步报警和显示
[bookmark: _Toc10270]●	可带127个报警模块，扩展1016个防区
[bookmark: _Toc5430]●	主机及每个从属键盘均有报警输出
[bookmark: _Toc21630]●	支持4个密码, 包括1个管理密码, 1个编程密码，2个用户密码
[bookmark: _Toc13799]●	以总线连接所有探测设备和键盘，既省线又接线方便
[bookmark: _Toc23325]●	可通过主机或从属键盘所配的遥控器实现布防、周界布防、撤防等操作
[bookmark: _Toc22939]●	主控和从属键盘均为全中文液晶显示
[bookmark: _Toc29809]●	可配接多种报警模块
[bookmark: _Toc32497]●	支持16路报警指示灯输出 ，模拟地图。
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2、 红外周界对射探测器

	类型
	三光束数码主动红外探测器

	户外探测范围
	100米

	光束数
	3光束

	光束频率
	固定频率

	探测方式
	3光束同时遮断检知式

	感应速度
	50-700msec 可调

	投光器工作电流 (DC12V时）
	10-18MA (DC12V时）

	受光器工作电流 (DC12V时）
	报警时70MA,静态时30MA

	电源电压
	AC13.8-18V DC12-24V

	工作温度
	﹣25℃-﹢55℃

	工作湿度
	≤95%

	抗白光级别
	6500LUX

	报警输出方式
	1C继电器接点输出NO或NC 接点容量AC、DC30V 0.5AMax

	报警触发时间
	50-700msec 可调

	报警持续时间
	2±1S

	防拆输出方式
	1B接点输出，DC30V/0.5A MAX

	光学调节角度（水平）
	180°（±90°）

	光学调节角度（垂直）
	20°（±10°）

	环境自适应
	无

	瞄准镜
	可拆卸式

	抗EMI、RFI干扰
	√

	外壳防护等级
	IP55

	其他附加功能
	受光指示、OK指示、测试端子



[image: IF-BT]
7、 [bookmark: _Toc13461]布线规范
1、 [bookmark: _Toc8621]控制线
[bookmark: _Toc18446]系统通信控制线采用RS-485总线，线材选用2芯屏蔽双绞线。具体要求：铜质，线径1平方毫米，阻抗38～88欧姆/公里，容抗30～50纳法/公里，绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线。系统的总线（由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成）上最多允许挂接128个总线设备，在不加中继器的情况下，总线长度不大于1200米。
[bookmark: _Toc1246]  系统总线不应出现分支情况，如分支不可避免，则必须满足以下三条要求：
[bookmark: _Toc5061]  1）分支长度不大于10米；
[bookmark: _Toc22398]  2）总线长度之和不超过800米；
[bookmark: _Toc14771]  3）该分支线上的设备总数不得超过50个。
[bookmark: _Toc20195]  所有通信信号线应尽量远离干扰源，信号线应走弱电井，不能与强电（如220伏住宅电源）或射频信号线路（如CATV、大信号音频线）并行走线，若并行走线，距离应大于0.5米。
[bookmark: _Toc20502]  所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式，并做防水及防潮处理，例如，可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。
2、 供电线
  本次设计采用集中供电，当系统集中供电时，把同一个网段上的所有电源（包括通讯设备的自带电源）的直流负极直接接到一起组成公共信号地，此时信号地即直流电源地。
3、 走线方式
根据本段周界的不同，信号线及供电线采用套管掩埋地下或地面浇筑水泥等方式，在第二实训楼及印刷厂前周界采用开完地槽掩埋线管，后重新水泥铺盖的方式走线。而第三实训楼由于不适合开完地槽，则采用地面走管后于管上浇筑水泥的方式铺设。这样的走线方式能使线路不容易遭受蓄意破坏，从而导致系统探测失效，也可延长系统使用寿命。





第3章 [bookmark: _Toc28071]设备清单与预算
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	总线制报警主机
	总线制报警主机，自带8个防区，通过地址模块扩展，最大支持1026个防区，支持走RS485和TCP/IP两种总线通讯方式；报警可通过加扩展模块支持电话线+GSM+网络三种通讯告警，支持多种现场联动输出方式，支持多层电子地图管理显示，支持手机APP远程布撤防管理，报警信息实时推送到用户手机；
▲需提供公安部第三研究院出具的安全技术防范产品强制性认证检测报告。
▲投标时需提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及参数证明函。
	个
	1
	3800.00 
	3800.00 

	2
	LCD中文管理键盘
	中文液晶显示，触摸按键，内置无线接收器，配送一个遥控器便捷管理；人性化冷光设计工艺，采用节能环保工艺设计，键盘可外接一路声光警号现场告警；
	个
	1
	820.00 
	820.00 

	3
	双回路总线驱动器
	总线扩展模块是主机的双总线隔离扩展设备，可通过RS485总线扩展防区报警设备，每路总线采用RVV2X1.0MM线材，最长标准距离是1.2公里总线长度
	个
	1
	600.00 
	600.00 

	4
	网络通讯模块
	WIFI模块最多可以连接1个中心，128位数据加密，一共有三种通讯模式，根据短接跳针来切换通信模式。三种通信模式分别为、有线连接、客户端模式、服务器模式。
	个
	1
	800.00 
	800.00 

	5
	电子地图管理软件
	管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯，通过管理软件可实现每个防区独立布撤防功能；同时支持多层电子地图管理；自带语音，支持定位功能；支持数据转发多平台管理
	个
	1
	7000.00 
	7000.00 

	6
	电话拨号模块
	电话线模块支持3组中心电话号码报警、8组用户手机号码报警、1组布防号码上报、1组撤防号码上报。
	个
	1
	560.00 
	560.00 

	7
	输出联动模块
	16路联动输出模块，实现声光警号按区域联动输出设置
	个
	3
	1600.00 
	4800.00 

	8
	输入地址模块
	单路输入地址模块，自带一路现场输出联动信号，免电阻设计；可通过软件定义输出时间和报警关联模式；可通过RS485及IP/TCP通讯方式联网通讯
	个
	14
	300.00 
	4200.00 

	9
	室外三光束主动式红外对射
	室外三光束50/100/150/200/250米主动式探测器，日本进口菲涅尔透镜芯片，透光率高，防腐防爆专用外罩材质，可过滤杂光；自带室外恒温技术，超强抗白光干扰；任何遮挡2条以上光幕可触发报警；自带LED液晶屏显示探测器状态；
	对
	14
	800.00 
	11200.00 

	10
	不锈钢支架
	对射安装支架，50X15CM，L型和I型可选，不锈钢材质
	对
	14
	150.00 
	2100.00 

	11
	声光报警器
	1.供电电压：DC 12V；2.特性：声光一体报警；95DB响声，15次/秒频闪，防水型；
	个
	7
	140.00 
	980.00 

	12
	主机电池
	DC12V，7AH后备电池
	个
	1
	500.00 
	500.00 

	13
	对射电源
	不间断电源，DC12V，2A容量，内置后备电池，停电可切换电池供电
	个
	3
	680.00 
	2040.00 

	14
	操作管理设备
	处理器：等于或优于intel Core i5处理器
内存：≥8G DDR4内存，提供2个内存槽位
硬盘：1TB SATA3 7200rpm HDD
网卡：集成10/100/1000M以太网卡
接口：6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 G1接口 )、VGA+HDMI接口（VGA非转接）
显示设备：≥21.5英寸液晶显示器
安全特性▲：配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露；（投标时提供功能性截屏）
生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级）
箱体▲：塔式箱，产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书
管理软件▲：1-硬件主要参数检测；优化加速； 2-系统垃圾清理；3-病毒查杀；4-原厂驱动更新；5-网络测速；网络诊断，6-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息（投标文件中提供1-6项功能截图及该软件的软著登记证书复印件并加盖制造商授权章）
▲提供客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级服务（提供证明文件），提供原厂IT资产环保处置上门服务。
▲投标时需提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及参数证明函。
	台
	1
	5800.00 
	5800.00 

	15
	操作台
	采用冷轧钢板，单联操作台,尺寸750*600*900mm 
	台
	1
	1400.00 
	1400.00 

	16
	立杆
	3米立杆+横杆+地笼
	套
	5
	1000.00 
	5000.00 

	17
	机柜
	9U壁挂机柜，采用冷轧钢板
	台
	1
	650.00 
	650.00 

	18
	水泥墩
	水泥浇筑立杆支撑地台
	个
	5
	450.00 
	2250.00 

	19
	电源线
	RVVP2*1mm
	米
	700
	6.90 
	4830.00 

	20
	
	RVV2*1.5mm
	米
	700
	5.90 
	4130.00 

	21
	线管
	DN25 PVC线管
	米
	1000
	5.50 
	5500.00 

	22
	地面开槽
	地面开挖10*10cm地槽
	米
	250
	38.00 
	9500.00 

	23
	水泥浇盖
	水泥沙石搅拌后浇盖于地面线管
	米
	200
	30.00 
	6000.00 

	24
	布线
	线材及管道的布线施工
	项
	1
	5000.00 
	5000.00 

	25
	立杆施工
	立杆运输、安装费用
	支
	5
	300.00 
	1500.00 

	26
	辅材辅料
	网络跳线、配电箱、直通头、转接头、五金件等
	项
	1
	3800.00 
	3800.00 

	27
	设备安装
	前端红外对射、后端设备安装及调试
	点
	14
	350.00 
	4900.00 

	合计
	99660.00 
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